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UKONČENÍ V ME2

EL.INSTALAČNÍ TRUBKA POD STROPEM

KABELOVÝ ŽLAB 1x62

S VÍKEM

KABELOVÝ ŽLAB 1x62

S VÍKEM

KABELOVÝ ŽLAB 2x400

KABELOVÝ ŽLAB 2x400

KABELOVÝ ŽLAB 2x400

KABELOVÝ ŽLAB 1x400

KABELOVÝ ŽLAB 2x400

KABELOVÝ ŽLAB 2x400

MX1

A
A
´

B
B
´

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

01 KABELOVÝ PROSTOR I

02 KABELOVÝ PROSTOR II

03 SKLAD

05 AKUBATERIE

06 PŘEDSÍŇ

07 SKLAD

08 SKLAD

02

ŘEZ A - A´

KABELY VN

V BETONOVÝCH

 ŽLABECH

KABELOVÝ ŽLAB 1x400 KABELOVÝ ŽLAB 1x400

TRAKČNÍ KABELY

V PŘÍCHYTKÁCH

02

KABELY VN

V BETONOVÝCH

 ŽLABECH

KABELOVÝ ŽLAB 1x400 KABELOVÝ ŽLAB 1x400

TRAKČNÍ KABELY

V PŘÍCHYTKÁCH

TRAKČNÍ KABELY

V PŘÍCHYTKÁCH NOSNÁ

KONSTRUKCE TYP II

ŘEZ B - B´

TRAKČNÍ KABELY

V PŘÍCHYTKÁCH NOSNÁ

KONSTRUKCE TYP I

ŘEZ C - C´
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